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  Brief Gemeente Den Haag, dd 9 februari 20, kenmerk 202007837/7849525 

De volgende opmerkingen de gemeente / de Brandweer gemaakt: 

1. Afdeling 2.12 Vluchtroutes: Vluchten vanuit souterrain voldoet niet aan art 2.104 lid 2 en 3 van 
Bouwbesluit 

2. Brandweer adviseert aanvullende voorzieningen i.v.m. parkeren e-voertuigen 

Deze punten worden hieronder nader uitgewerkt en toegelicht: 

1) 
De drie woningen in het souterrain voldoen inderdaad niet aan artikel  2.104 lid  2 en lid 3, maar om-
dat deze alle ook een tweede vluchtroute hebben, die rechtstreeks naar buiten voert (terras op, tuin 
in en vandaar naar openbare weg),  zijn op grond van artikel 2.106 lid 1  de voorschriften  van artikel 
2.104 lid 1 en 3 niet van toepassing. Citaat: 

Artikel 2.106. Tweede vluchtroute 
1. 
Indien op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint zijn de artikelen 2.103, 2.104, eerste tot 
en met zesde lid, en 2.105 niet van toepassing vanaf het punt dat de twee vluchtroutes door ver-
schillende ruimten voeren. 

Hierdoor wordt derhalve voldaan aan Afdeling 12 van het Bouwbesluit 

2) 
Het Bouwbesluit schrijft voor  het parkeren van e-voertuigen en het laden daarvan in parkeergarages 
geen aanvullende voorzieningen voor.  In die zin moet het advies van de VRH dan ook inderdaad als 
een informatief advies worden gezien en niet als een eis.  
Opvolgen van het advies is dan ook geheel vrijblijvend. 
Desondanks onderschrijven wij, dat e-voertuigen, met name in parkeergarages extra risico’s, en be-
perkingen voor repressieve inzet van de Brandweer, met zich meebrengen. 
De door de VRR voorgestelde installaties wegen echter kostentechnisch niet op tegen de risco’s.  
In deze stallingsgarage is sprake van een beperkt aantal voertuigen die, bij brand in een e-voertuig 
alle als verloren moeten worden beschouwd, is het niet vanwege de brand dan wel vanwege de im-
pact van de rook. 
E-voertuigen zijn, zo is gebleken,  met name als de accu in het geding is, vrijwel niet met conventio-
nele middelen te blussen. Daarom moeten deze worden ondergedompeld in water totdat de fysisch/
chemische reactie is gestopt.  Wegslepen uit de garage is, vanwege de autolift, niet mogelijk.  
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Wij adviseren daarom om een voorziening te treffen, waarmee de gehele parkeergarage (indien een 
e-voertuig in brand blijkt te staan) tot een bepaalde hoogte onder water kan worden gezet. Daarmee 
wordt hetzelfde effect bereikt als onderdompelen in een container.  
Dat kan vrij eenvoudig worden gerealiseerd door middel van het aanbrengen van een vulpunt op bel-
etagehoogte en een uitstroomopening opening in de garage.  De brandweer kan dan aansluiten op 
het vulpunt (zoals bij een droge blusleiding) en binnen  vrij korte tijd de garage onder water zetten. 
Een aanvulling daarop kan zijn, om de parkeergarage tevens te voorzien van droog, niet automatisch 
sprinklersysteem.  Dit is een leidingsysteem met sprinklerkoppen (al dan niet voorzien van thermi-
sche stop), waarmee de brandweer dan ook ”op afstand” nog kan blussen, als de garage niet be-
treedbaar is.  De bluspomp van het brandweervoertuig fungeert dan als sprinklerpomp-installatie.   
Een dergelijke installatie is aanzienlijk minder kostbaar dan een automatische sprinkler- of een wa-
termist-installatie. 
In beide gevallenen is het sowieso ook aan te bevelen, om de elektra van de parkeergarage geheel 
gescheiden uit te voeren van de rest van het gebouw, zodat die kan worden afgeschakeld en afge-
schakeld blijven totdat de garage weer toegankelijk is een de schade kan worden hersteld. 

N.B.  Ook het bovenstaande is een vrijblijvend advies.  Ook zonder dat wordt namelijk voldaan aan 
het Bouwbesluit, maar een en ander kan achteraf wel, tegen relatief geringe meerkosten, een aan-
zienlijke schadebeperking op blijken te leveren.    

         Met vriendelijke groet, 
         Oosterwijk Brandpreventie-Advies 

         
         

Pagina  van 2 2




